
 

 

 

 

 
 
 

POROČILO ELEKTRA PRIMORSKA O POSLEDICAH IN 
AKTIVNOSTIH OB VREMENSKIH UJMAH JULIJA 2023 

 
 
 

1. Kratka kronologija dogodkov dogajanja z vidika podjetja 
 
Na območju Elektra Primorske smo doživeli v mesecu juliju 2023 tri večje in več manjših 

vremenskih ujm, ko so naše območje prešle nevihtne linije s sicer relativno kratkim vendar 

izjemno močnim nevihtnim pišem vetra. Tri večje nevihtne linije so se zgodile 13.7.2023 ob 2:05, 

18.7.2023 ob 18:35 in 25.7.2023 ob 7:35.  

 

 
 

 

13.07.2023:  

Prva močna nevihtna linija 13.07.2023 ob 2:05 je zajela predvsem področje DE Tolmin (Bovško, 

Kobariško in Tolminsko območje, ter področja od Tolmina proti Cerknemu, proti Trebuši in proti 

Kanalu po dolini Soče od Tolmina do Doblarja. Zasilno odpravljanje okvar je trajalo do 14.07.2023 

zvečer, dokončna sanacija omrežja pa bo sledila v prihodnjih mesecih.  
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18.07.2023:  

Druga močna nevihtna linija 18.07.2023 ob 18:35 je zajela področji DE Tolmin in delno DE Gorica 

(Bovško, Kobariško, Tolminsko, Cerkljansko in Idrijsko območje, področja od Tolmina proti 

Trebuši in proti Kanalu, od Idrije proti Črnemu vrhu in Vojskemu ter Banjško planoto in območje 

Predmeje). Zasilno odpravljanje okvar je trajalo do 19.07.2023 zvečer, posamezne okvare pa so 

se odpravljale tudi še 20.07.2023. Dokončna sanacija omrežja pa bo sledila v prihodnjih mesecih.  

 

 

 

25.07.2023:  

Tretja močna nevihtna linija 25.07.2023 ob 07:35 je zajela področji DE Tolmin in DE Gorica, ki je 

bila tudi najhujša in je povzročila največji obseg poškodb. Še posebej hudo so bila prizadeta 

območja Trebuše, Banjške planote s Čepovanom ter doline Soče z okolico Liga in Doblarja. 

Zasilno odpravljanje okvar je trajalo do 27.07.2023 zvečer, posamezne okvare pa so se 

odpravljale še ves teden. Dokončna sanacija omrežja pa bo sledila v prihodnjih mesecih.  
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Potek odpravljanja okvar: 
- Ogledi izpadlih vodov in ugotavljanje dejanskih okvar na vodih ter vzpostavljanje 

izrednih obratovalnih stanj. 

- Manjše okvare (odstranitev manjših dreves, popravilo vezav, mostičkov, …) so sproti 

odpravljali »pregledniki« stanja omrežja. 

- Odprave večjih okvar (pretrgani vodniki, sidranje podrtih drogov) so izvajale elektro 

montažne skupine, aktivirani so bili pogodbeni sekači. 

- V delovnih enotah kjer so bile razsežnosti viharja večje so bili na teren dodatno 

napoteni projektanti in dokumentaristi, ki so izvedli preglede (popis poškodb) 

izpadlega omrežja. 

- Aktivirane so bile ekipe iz drugih distribucijskih enot, ekipe iz nadzorništev, ki so 

imele manjše število okvar, ekipe pogodbenega gradbenega izvajalca, sekači ter 

gasilci. 

Aktiviranje medsebojne pomoči z drugimi EDP (če ni bila aktivirana, zakaj ne?): 
- Pomoč iz drugih EDP ni bila aktivirana (zadostno število lastnih kadrov, okvare so 

imele tudi druge EDP) 

Aktiviranje agregatov (lastni agregati, izposoja od drugih institucij CZ, Gasilci, EDP …) 
- TP TN358 Robič blok - 100 kVA – lasten 
- TP TN0147 Plave – 100 kVA – lasten 
- TP TN0385 Krvavec – 50 kVA – lasten 
- TP TN0172 Lazna – 250 kVA – lasten 
- TP TN0815 Gradišče nad Prvačino 2 – 250 kVA – lasten 
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2. Obseg škode – prva groba ocena  
 
Prva groba ocena škode za celotne Elektro Primorsko znaša: 1.250.000,00 € 
 
Ocenjene količine poškodovanega SN in NN omrežja ter transformatorskih postaj. 
 
 

 

 

 

 

 
 
Ocenjene količine človeških virov: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Predlogi reševanja škode 
Potek iz naslova zavarovanja EEI: 

- sredstva so ustrezno zavarovana za nevarnost viharja 
- pri obračunu stroškov škod (zavarovalnina) se upošteva stopnja amortizacije OS ter 

odbitna franšiza (3 škodni dogodki – 3 x odbitna franšiza) 
- razliko bomo krili iz lastnih virov 

 

Predvideno trajanje za dokončno sanacijo 
- Predvidoma do konca 2025 

 
Problematika dobave opreme in kadrovska problematika 

- Problemi z dobavo drogov in SKS kablov 
- Problem minimalnih zalog 
- Čas letnih dopustov (problem pri elektro montažnih skupinah ter ekipah 

nadzorništev) 

4. Razno 
 

5. Priloge 
- Priloga 1: Seznam prekinitev zaradi neurja 13.07.2023:  

- Priloga 2: Seznam prekinitev zaradi neurja 18.07.2023:  

- Priloga 3: Seznam prekinitev zaradi neurja 15.07.2023:  

 

Nova Gorica, 10. 08. 2023 

 
Pripravil: Aleš Krapež dipl. ing. el.

Omrežje 
Dolžina poškodovanega 

omrežja 

DV 31,1 km 

NNO 17,7 km 

TP 2 kos 

Skupine  št. oseb Št. ur 

Zaposleni EP 114 7263 

Sekači 25 1160 

Gr. skupine 13 420 

Gasilci 2 12 

Skupaj 154 8855 



 

 

 

 

Priloga 1: Seznam prekinitev zaradi neurja 13.07.2023:  
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Priloga 2: Seznam prekinitev zaradi neurja 18.07.2023:  
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Priloga 3: Seznam prekinitev zaradi neurja 25.07.2023:  

 

 
 

 


